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UUSI KEITTOPISTE
-minikeittio

Vesijohtokalusteet

305 WC

WC—istuin esim. IDO Seven D
Pesuallas esim. IDO 1118501
Hana esim. ORAS Safira 1012

305.1 PESUHUONE

Pesuallas esim. IDO 11185—01
Suihku esim. ORAS Safira 1067
Lattiakaivo Vanha

Suihkuallas /-seindt RU:ssa

308 PESUHUONE

Pesualtaat esim. IDO 11185-01 3 kpl
Hanat esim. ORAS Safira 1010 3 kpl
Suihkut esim. ORAS Safira 1076 3 kpl
Laittiakaivot LM 33 11 374 2 kpl
Lattiakaivo Vanha 1 kpl
Suihkualtaat/—seindt RU: ssa

309 PESUHUONE

Pesualtaat esim. IDO 11185-01 2 kpl
Hanat esim. ORAS Safira 1010 2 kpl
Suihkut esim. ORAS Safira 1076 2 kpl
Lattiakaivot LVI 33 11 374 2 kpl
Suihkualtaat /-seindt RU:ssa

311 OLESKELU/TOIMINTA
Minikeittioc RU:ssa
Hana esim. ORAS Safira 1030

Kalusteiden mallit jo sopiwus tarkistettava
ennen tilausta.

Vesijohdot kuparia.

Runkovesijohdot ldmpoeristetddn urakkaan kuuluvana.

Nakyviin jddvat eristykset pinnoitetaan esim. PVC—pinnoittein
palomddrdykset huomioiden (PU).
Kaikki vesijohtokalusteet varustetaan kalustekohtaisin suluin.

Y = Putki ylos ylempddn kerrokseen

y
A
a

Putki ylos kerroksessa
Putki almpaan kerrokseen
Putki alas kerroksessa

vanha rakenne
purettava rakenne
uusi rakenne

vanha sdilyva ovi

purettava ovi

uusi ovi (oviaukko)

Asuinhuoneiden ovet varustetaan kynnyksilla.

Rakennuksen turva -ja merkkivalaistus paivitetdan tulevien huoneiden kayttétarkoituksen mukaisesti.

Rakennuksen paloilmoitusjarjestelma paivitetdan tulevien huoneiden kayttotarkoituksen mukaisesti.

Rakennus varustetaan késisammuttimilla sek& sammutuspeitteilla viranomaisten ohjeiden mukaan.

Uusien asuinhuoneiden (majoitushuoneiden) ovet paivitetdén vastaamaan vaadittavaan paloluokitusta (EI15).

seka ovet varustetaan ovensulkijoilla viranomaisten ohjeiden mukaan.

Rakennuksessa painovoimainen ilmanvaihto ja osissa tiloissa koneellinen poisto, tarvittavat muutokset tehdaén erillisten IV-suunnitelmien mukaan
Uusien asuinhuoneiden osastointi EI15, ei muita suunniteltuja osastointi muutoksia.

Toiseen kerrokseen rakennetaan yksi uusi pikapaloposti.

KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
BLASNAS 114) 1
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJ JUOKS.No
MUUTOS VESI— JA VIEMARIJOHDOT 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
NORRGARD POHJA 1:50
PARAISTEN KAUPUNKI ULLAKKOKERROS
NORRGARDINTIE 4, 21600 PARAINEN
SUUN.ALA TG No PIR-No MUUTOS
LVI-insincoritoimisto _|<_
VELJEKSET LEHTONEN B
Kiesikatu HD\ 20780 KAARINA PAIVAYS YHT.HENK. §
P. (02)246 2444,F, (02246 2939 | 05022016 JU
K.0SA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
Blasnas (14) 1
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAU JUOKS.No
Kayttotarkoituksen muutos Tyopiirustus
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Norrgard 1:50
Paraisten kaupunki
Norrgérdintie 4
21600 parainen
SUUN.ALA YO No MUUTOS
PIIRNo PRIVAYS MUUTOS
ﬂow 5.2.2016

Vanutehtaankatu 2 B 28, F1-24260 Salo, Finland

tel +358-(0)40-7466 152

e—mail mika.saari@salo.salonseutu.fi

SUUNNITTELIJA

Mika Saari RA B.Sc

Luvalla kdytettdessd on Arkkitehtuuristudio Saaren liikemerkki ja nimen oltava selvdsti esilld.




